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CONTROLLO E MANUTENZIONE COLLETTORI SOLARI ARCA  
 
 

• MANUTENZIONE  
 
L’utente deve far eseguire una manutenzione annuale al sistema solare termico. 
Questo permette di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza, rendimento 
e funzionamento che contraddistinguono l’apparecchio; 
 
 

• MODALITA’ DI MANUTENZIONE ANNUALE  
 
Con periodicità almeno annuale devono essere eseguite le seguenti operazioni di controllo e 
manutenzione: 
 

1. Verificare visivamente l’assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi; 
2. Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e di controllo, non siano 

manomessi ed in particolare le sonde di regolazione, il vaso di espansione, la valvola 
di sicurezza; 

3. Nel caso di acqua particolarmente dura è consigliabile effettuare almeno una volta 
all’anno la decalcificazione del bollitore; 

4. Verificare lo stato del glicole presente nell’impianto; 
5. Effettuare la pulizia dei collettori solari. 
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